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TESTESANAS PARSKATS Nr. 915-26.02-24

1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Ikskiles maja, SIA
Adrese: Peldu iela 22, Tkskile, Ogres nov., LV-5052
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: Ceplisi, Priezu 4-2
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 26.02.2024, plkst. 13:00
Paraugu nemsanas metode: LVS ISO 5667-5:2006 un LVS EN ISO 19458:2006
3. Paraugu apraksts
N.p.k|NemsSanas vieta| Parauga veids Trauka veids Daudzums

1 |No krana virtuve/dzeramais udensplastmasas pudele un sterils maisins|0,5L+0,4L]
Paraugu pienemsanas datums: 26.02.2024, plkst. 14:30

TesteéSanas rezultati

Testesanas izpildes sakuma/beigu datums: 26.02.2024/29.02.2024

Nosakamais raditajs | Merv. Rezultats Rezulpata} ) TestéSanas metodes Nr.
nenoteiktiba
1. paraugs - No krana virtuve
Vices reakelie, P | pH vien. 7.4 0.1  [LVS ENISO 10523:2012
g(l)‘?,lgrovadltSpeJa uS/cm 500 20  [LVS EN 27888:1993
Krasainiba mg/LPt S Iévs EN ISO 7887:2012 metode
Dulkainiba NTU vien. <0.04 - LVS EN ISO 7027-1:2016
Gar$a, smar¥a bez butiskam LVS EN 1622:2006 p.10.3.1
1zma1nam
E-coli KVV/100mL{ nav. LVS EN ISO 9308-1:2014
onstatetas
Koliformas KVV/100mL] | nav. LVS EN ISO 9308-1:2014
onstatetas
Mikroorganismu _ s
kolonija skaits 22°C | KVV/mL 41 21 LVS EN ISO 6222:1999
Zarnu enterokoki  [KVV/100mL{ | nav._ LVS EN ISO 7899-2:2006
onstateti

" Rezultats atrodas intervala starp metodes noteik$anas robezu (MDL) un mazako kvantitativi

nosakamo koncentraciju (LQ). Nenoteiktiba Saja intervala var sasniegt 50%.

¥ Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C +2°C 68h laika. Izmantota plates uzléjuma

metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata, izmantojot A tipa
(statistisko) pieeju un parklasanas koeficientu 2, kurs nodrosina 95% ticamibas limeni.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.



Laboratorijas vaditajas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testéSanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.
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